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LEGENDA

RIF.

DESCRIZIONE

#147/160-7 661/

DIAMETRO TUBAZIONE INTERNO/ESTERNO (mm) — PORTATA D’ACQUA (I/s) CALCOLATA SECONDO LA UNI EN 12056-2

—_
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DIREZIONE DEL FLUSSO E PENDENZA DELLA TUBAZIONE

TUBAZIONE SCARICHI ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO IN PEAD UNI EN 1519 A GIUNTI SALDATI TIPO SILENT O INSONORIZZATE
CON MATERASSINO

TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SECONDARIA SCARICHI ACQUE NERE IN PP UNI EN1451

IDENTIFICAZIONE COLONNA DI SCARICO

IDENTIFICAZIONE COLONNA DI VENTILAZIONE SECONDARIA

COLONNA DI SCARICO E VENTILAZIONE PARALLELA

PILETTA A PAVIMENTO PER ACQUE DI LAVAGGIO

POZZETTO ACQUE NERE 60x60cm SIFONATO TIPO FIRENZE CON CHIUSINO IN GHISA PER LE INSTALLAZIONI IN AREE CARRABILI
O IN CEMENTO NELLE RIMANENTI AREE
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Comune di Segrate
Via Rivoltana, Segrate, Milano (Ml)

Realizzazione di una Residenza
Sanitaria per Anziani e Edificio
Commerciale di vicinato

Proponente:
HOTEL LUNA DOTI S.R.L.

Oggetto:

IMPIANTI MECCANICI
SCARICHI PIANO 1° E 2°

Fase:

Richiesta di Permesso di Costruire
Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica

Scala: 06/06/2001, n. 380 e articolo 7 del Decreto del Presidente
1:100 della Repubblica 07/09/2010, n. 160
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Capogruppo:

Masterplanstudio
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