PIANTA PRIMO INTERRATO MERCI SPA E PALESTRA 1° INTERRATO (—4,53)

LEGENDA

QUADRO ELETTRICO GENERALE

SOTTOQUADRO DI ZONA-P/Z(Plano/Zona)

SEZIONATORE DI EMERGENZA

PLAFONIERA A LED 3F PETRA 22W IP04

® .

PLAFONIERA A LED 3F Linda 2x24W IP65

PLAFONIERA A LED 3F Quadro 100W IP43

PLAFONIERA A LED 3F

IO

LUCE EMERGENZA 11W

CORPO ILLUMINANTE DA

CORPO ILLUMINANTE DA

Canda 2xl2w 2MG IP20

LED 60 MINUTI AUTONOMIA

PARETE Classe II A LED Cover Flood 200W

PALO IP67 Classe II A LED Keen Mast Light 200W
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PUNTO COMANDO A INTERRUTTORE

PUNTO COMANDO A INTERRUTTORE IP67
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PUNTO COMANDO A INTERRUTTORE DEVIATO
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PRESA BIPASSO 10/16 A

D

PRESA 10/16 UNEL
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PUNTO LUMINOSO ALLARME WCH

PRESA PER TELEFONO RJ45S CAT6
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PRESA PER RETE LAN RJ
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CANALE METALLICA PORTACAVI 200x80

POZZETTO DI TERRA

COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE

EQUIPOTENZIALITA’
TRECCIA DI RAME NUDO dim. S0mmqg

CORDA DI RAME TIPO NO/V-K 35mmqg

PRESA BIPASSO 10/16 A CON ALVEOLI PROTETTI IPS6

PUNTO COMANDO INTERRUTTORE CON TIRANTE PER ALLARME WCH

PRESA CEE 16 A 3 POLI + N + PE CON FUSIBILI INTERBLOCCATA

PRESA CEE 16 A 1 POLO + N + PE CON FUSIBILI INTERBLOCCATA

PUNTID ALIMENTAZIONE  ASCNDOAMANY EFIORE1 6220V /64

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE NEI
LOCALI DA BAGNO

SEZIONE MINIMA DEI' CONDUTTORI IDENTIFICAZIONE SERVIZI TRAMITE
tore COLORE TUBAZIONI PIEGHEVOLI

DISPOSIZIONE CASSETTE DI DERIVAZIONE
V/SAT VIDEO CITOFONO  TELEFONO

SEZIONI MINIV

la Noma CEI 7—6 oppure con

S g
sce IO
o
L
oo | OTONOOUOOOMOO N T LS P S| viiEo | s
c T e \ %
. [ NN
~ DN
LEGENDA
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© Lampada da parete 1x50W — IP54 Lavello
@ Lampada da tavolo comandata 2x26W

g APPARECCHIO A LED 49W OTTICA A MICROPIRAMIDI
MONTAGGIO INCASSATO - 4000 K

APPARECCHIO A LED INCASSATO IP56  19W

APPARECCHIO A LED 28W OTTICA A MICROPIRAMIDL
=  MONTAGGIO INCASSATO

APPARECCHIO A LED 37W OTTICA A MICROPIRAMIDL
= MONTAGGIO INCASSATO

(=) APPARECCHIO A TENUTA STAGNA IP54
A LED 38 W — MONTAGGIO SOFFITTO
{(CI=D) APPARECCHIO 1P 20 POLICARBONATO CON TUBI
FLUORESCENTI 2x36 W — MONTAGGIO INCASSATO -
PROIETTORE A TENUTA STAGNA EQUIPAGGIATO CON LAMPADA
A I0DURI METALLICI 150/400W — STAFFATA A FARETE FAB.
Plafona Emergenza da 11W a parete — 2h Autonomia

Faretto da incassso a led 15W
Lempada da parete 2x26W

PLAFONA A LED 19 W IP54 MONTAGGIO AD INCASSO
QUADRO DI STANZA

PUNTO COMANDO A INTERRUTTORE

PUNTO COMANDO A INTERRUTTORE DEVIATO

PUNTO COMANDO A INTERRUTTORE CON CASSETTA IP54
PRESA BIPASSO 10/16 A

PRESA BIPASSO 10/16 A CON ALVEOLI PROTETTI IP56
PRESA BIPASSO 10/16 A+ UNEL

PUNTO LUMINOSO ALLARME WCH

PUNTO COMANDO INTERRUTTORE CON TIRANTE PER ALLARME WCH
PRESA PER TELEFONO RJ45 CAT.6

PRESA TV

PRESA PER RETE LAN RJ

PRESA PER LINEA ADSL INTERNET

CANALE METALLICA PORTACAVI 200x80
PRESA CEE 16 A 2 POLI + PE CON FUSIBILI INTERBLOCCATA
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PRESA CEE 16 A 3 POLl + N + PE CON FUSIBILI INTERBLOCCATA

Citta di1 Segrate

PROVINCIA DI MILANO
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Via Rivoltano

OGGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO E LA
RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE AD ATTIVITA'

mcvov: [

UBICAZIONE Via Rivoltana 98, Segrate (MI) - Foglio 35 - p.lle 67-70-71-72

PROGETTISTA

Architettonico Impiantistico

arch. Luigi Esposito ing. Ivan Verlingieri

Strutturale Antincendio

ing. Ivan Verlingieri
NN ing. Luca Boldoni

ing. Giovanni Simeone

11 Geologo

dott. Domenico Monteleone

COMMITTENTE

LEMI skr.1.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

11 Responsabile del Procedimento Il Tecnico Istruttore

Geom. Claudio Fina Geom. Andrea Belloni

11 Dirigente del Settore

Arch. Maurizio Rigamonti

N. PROG. CODICE ELABORATO REV.

IT00-"FA00-"TES-PP02"-"Al

agosto 2019 Emissione per rilascio P.d.C.

| REV. | | DATA || DESCRIZIONE

| | REDATTO | | VERIFICATO| | APPROVATO




